
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réouverture des salles d’exposition du MEG le mardi 16 décembre, 
après une fuite d’eau dans un couloir d’accès 
 
Début novembre 2025, une fuite d’eau est apparue dans les faux-plafonds du 
couloir d’accès aux expositions, situé au deuxième sous-sol du Musée 
d’ethnographie de Genève. Bien que non touchées par le sinistre, les salles 
d’expositions ont dû être fermées au public afin de permettre les premières 
interventions de sécurisation, et de mener les recherches de l’origine et de 
l’étendue de la fuite. La fuite d’eau étant désormais maîtrisée, les expositions 

du MEG peuvent rouvrir au public dès le mardi 16 décembre. 
 
Travaux entrepris 
Durant la semaine du 17 novembre, des infiltrations ont été identifiées au niveau de la chape de trois 

ateliers techniques situés au premier sous-sol. Le piquage de la chape, entrepris dans l’un de ces 

ateliers, a permis d’y détecter une fine couche d’eau. Ces locaux se situent entre l’ancien et le 

nouveau bâtiment, hors du périmètre des salles d’expositions, qui sont isolées et donc protégées par 

un vide sanitaire vertical. La continuité de la dalle des ateliers et du couloir a permis l’entrée de l’eau 

au niveau du deuxième sous-sol. Cette liaison est désormais interrompue grâce à une première 

sécurisation consistant à la création d’une barrière d’étanchéité provisoire. Par la suite, un traitement 

par injections assurera une étanchéité pérenne. 

 

Mise en place immédiate de mesures de sécurisation 
Bien que la fuite d’eau soit apparue en dehors des salles d’exposition, des mesures de protection des 

collections ont immédiatement été mises en place par la cellule de Protection des Biens Culturels (voir 

encadré), avec notamment un dispositif de surveillance des salles d’exposition et l’installation 

d’éléments permettant une action rapide en cas d’aggravation du sinistre. Ce risque a rapidement été 

considéré comme minime voire inexistant, et de fait, les salles d’exposition n’ont jamais été impactées. 

Un bâchage préventif de plusieurs vitrines a néanmoins été effectué, des sondes climatiques ont été 

installées et le taux d’hygrométrie mesuré en continu. Une aération adaptée a permis de contrôler les 

éventuels risques de moisissures. 

 

Recherche de l’origine de la fuite 

De nombreux tests et analyses ont été effectués afin de pouvoir déterminer la source du sinistre. Les 

pistes thermiques (chauffage) et sanitaires (alimentation en eau) ont rapidement pu être écartées. La 

vérification des variations de la nappe phréatique n’a pas décelé d’écart aux niveaux de référence. 

Par ailleurs, ces infiltrations ne sont aucunement liées à la proximité de l’Arve. Lors des récentes 

crues historiques, aucune infiltration n’avait été signalée dans le bâtiment. Les SIG ont également été 

consultés, en lien avec le projet Genilac en développement dans le quartier, et toute causalité a été 

exclue. A ce stade, les causes exactes du sinistre ne sont donc pas encore entièrement déterminées. 

Les investigations se poursuivent et des pistes complémentaires sont en cours d’analyses. 
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Fermeture temporaire des salles d’exposition 

Bien que la fuite d’eau soit apparue en dehors des salles d’exposition, le MEG a été contraint de les 

fermer pendant cinq semaines afin de mener les investigations nécessaires, de maîtriser le sinistre et 

de sécuriser l’accès aux espaces publics. Cette fermeture prolongée a entraîné d’importants 

ajustements dans l’organisation des activités programmées pour les publics, nécessitant une révision 

complète de la planification et, dans certains cas, l’annulation d’événements. Les équipes du MEG ont 

dû mobiliser des ressources humaines et matérielles supplémentaires, repenser la logistique et 

adapter plusieurs partenariats afin de maintenir autant d’activités que possible pour ses publics. 

Le Café du MEG a dû fermer du samedi 15 au mardi 18 novembre inclus et la bibliothèque a dû 

fermer le mardi 18 novembre.  

 
Réouverture au public dès mardi 16 décembre 

Les étanchéités provisoires mises en place permettent la réouverture des salles aux publics dès mardi 

16 décembre. 

 
 
 

La cellule de Protection des Biens Culturels (PBC) 
Une cellule de crise de Protection des Biens Culturels (PBC) est un dispositif d’urgence qui permet à 

chaque institution patrimoniale et scientifique de la Ville de Genève de mobiliser une série de mesures 

immédiates visant à protéger ses collections.  

La cellule s’appuie sur une approche pluridisciplinaire qui favorise la coordination, la cohérence et 

l’efficacité des actions menées. Elle mobilise du personnel de l’institution, l’intervention du SIS pour 

évaluer la situation et faire venir la berce PBC, l’intervention de la Protection civile de la Ville de Genève 

(PCi), le soutien de la direction du Département de la culture et de la transition numérique (DCTN), de la 

Direction du patrimoine bâti (DPBA) de la Ville de Genève et de la Centrale municipale d'achat et 

d'impression (CMAI). 

Le concept de protection des biens culturels (PBC), élaboré conjointement par le Service d’incendie et de 
secours (SIS) et la Direction du DCTN est opérationnel depuis 2009. Les mesures développées ont 
démontré leur efficacité sur des sinistres réels à de nombreuses reprises.  

 
 
 
 
 
Contacts et information :  
 
Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité 
Anaïs Balabazan – déléguée à l’information et la communication  
022 418 20 53 – anais.balabazan@geneve.ch 
 
Département de la culture et de la transition numérique 
Armelle Combre – responsable de la communication 
022 418 65 62 -armelle.combre@geneve.ch 
 
MEG- Musée d’ethnographie de Genève 
Laurence Berlamont-Equey – responsable de la communication et des relations presse 
079 66 183 66  - laurence.berlamont-equey@geneve.ch 
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